
В отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Сегежского и Беломорского районов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе выполнения предписания № 45-2376-1974/ПР 

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении  

– детский сад № 23 г. Сегежи 

 

№ 

п/п 

Вид нарушений Сроки ис-

полнения 

Информация о проделан-

ной работе 

1 П. 1.2.1 ПТЭЭП. Не представлен дого-

вор на эксплуатацию электроустановок 

со специализированной организацией, 

энергослужба потребителя не уком-

плектована электротехническим персо-

налом. 

08.10.2018 выполнено 

2 П. 1.2.2 ПТЭЭП. Не обеспечивается в 

организации модернизация и рекон-

струкция оборудования электроустано-

вок. 

08.10.2018 выполнено 

3 П. 1.2.3 ПТЭЭП. Не предъявлен орга-

низационно - распорядительный доку-

мент руководителя организации о 

назначении заместителя ответственно-

го за электрохозяйство. 

08.10.2018 выполнено 

4 П. 1.4.14 ПТЭЭП. Не предъявлен орга-

низационно- распорядительный доку-

мент руководителя организации о до-

пуске к самостоятельной работе адми-

нистративно-технического персонала. 

08.10.2018 выполнено 

5 П. 1.5.20 ПТЭЭП. Не представлена 

инструкция по оперативному управле-

нию. 

08.10.2018 выполнено 

6 П. 1.5.20 ПТЭЭП. Не представлена 

инструкция по ведению оперативных 

переговоров и записей. 

08.10.2018  

7 П. 1.5.20 ПТЭЭП. Не представлена 

инструкция по производству оператив-

ных переключений. 

08.10.2018 выполнено 

8 П. 1.5.20 ПТЭЭП. Не представлена 

инструкция по ликвидации аварийных 

режимов. 

08.10.2018 выполнено 

9 П. 1.5.27 ПТЭЭП. Не представлен 

утвержденный руководителем список 

работников организации, имеющих 

право выполнять  оперативные пере-

ключения. 

08.10.2018 выполнено 

10 П. 1.6.7 ПТЭЭП. Не проводится тех-

ническое освидетельствование элек-

трооборудования, по истечению уста-

новленного срока службы, с оформле-

нием актов технического освидетель-

ствования. 

08.10.2018 выполнено 

11 П. 1.7.14 ПТЭЭП. Не имеется ин-

струкции по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производ-

стве у работников энергослужбы орга-

08.10.2018 выполнено 



низации. 

12 П. 1.8.2 ПТЭЭП. Не представлен пере-

чень технической документации, 

утвержденный техническим руководи-

телем. 

08.10.2018 выполнено 

13 П. 2.2.10 ПТЭЭП. Не обеспечивается 

организацией покрытие пола в закры-

тых распределительных устройствах 

защитой от образования цементной 

пыли. 

08.10.2018 выполнено 

14 П. 2.2.16 ПТЭЭП. Не имеется запас 

калиброванных плавких вставок, соот-

ветствующих типу предохранителей. 

08.10.2018 выполнено 

15 П. 2.4.2 ПТЭЭП. Не представлен ка-

бельный журнал. 

08.10.2018 выполнено 

16 П. 2.4.5 ПТЭЭП. Не представлены 

паспорта, включающие техническую 

документацию, для каждой кабельной 

линии. 

08.10.2018 выполнено 

17 П. 2.7.3 ПТЭЭП. Не представлена до-

кументация заземляющих устройств, 

систем уравнивания потенциалов. 

31.05.2019  

18 П. 2.7.3; прил. 3 ПТЭЭП. Не проводят-

ся в организации осмотры видимой ча-

сти заземляющих устройств. 

31.05.2019  

19 П. 2.7.13; прил. 3 ПТЭЭП. Не произво-

дятся в организации измерения на 

электрооборудовании для определения 

технического состояния заземляющих 

устройств в соответствии с нормами, с 

оформлением протоколами результатов 

их проведения: измерение сопротивле-

ния заземляющего устройства; измере-

ние напряжения прикосновения; про-

верка наличия цепи соединений есте-

ственных заземлителей с заземляющим 

устройством.  

31.05.2019  

20 П. 2.7.9; ПТЭЭП. Не представлен пас-

порт заземляющего устройства. 

31.05.2019  

21 П. 2.7.16 ПТЭЭП. Не проводится в ор-

ганизации проверка срабатывания за-

щиты для контроля соответствия токов 

плавления предохранителей или уста-

новок расцепителей автоматических 

выключателей тока короткого замыка-

ния в электроустановках. 

31.05.2019  

22 П. 2.2 ПОТЭЭ. Не обеспечено работо-

дателем проведение медицинских 

осмотров работников, занятых на рабо-

тах в действующих электроустановках. 

31.05.2019  

23 П. 2.7 ПОТЭЭ. Не представлен распо-

рядительный документ о допуске к са-

мостоятельной работе вновь принятых 

работников после прохождения ин-

структажа по безопасности труда, обу-

чения (стажировки) и проверки знаний. 

08.10.2018 выполнено 

24 П. 3.8 ПОТЭЭ. Не предусмотрен орга- 08.10.2018 выполнено 



 

 

 

 

 

 

низацией, в инструкциях по переклю-

чениям, порядок действий персонала 

при освобождении пострадавшего от 

действий электрического тока при 

несчастных случаях. 

25 П. 4.1; 4.2 ПОТЭЭ. Не обеспечено в 

организации оформление работ в дей-

ствующих электроустановках перечнем 

работ, выполняемых в порядке теку-

щей эксплуатации, утвержденным ра-

ботодателем. 

08.10.2018 выполнено 

26 П. 8.1; 42.10 ПОТЭЭ. Не предоставлен 

перечень работ, выполняемых в элект-

роустановках до 1000 В, подписанный 

ответственным за электрохозяйство и 

утвержденный руководителем органи-

зации или руководителем обособлен-

ного подразделения, в котором указаны 

небольшие по объему ремонтные рабо-

ты и работы по техническому обслу-

живанию, выполняемые в течение ра-

бочей смены и разрешенные к произ-

водству в порядке текущей эксплуата-

ции. 

08.10.2018 выполнено 

27 П. 8.4 ПОТЭЭ. Не имеются, в перечне 

работ в порядке текущей эксплуатации, 

указания, определяющие виды работ, 

разрешенные к выполнению единолич-

но и бригадой. 

08.10.2018 выполнено 

28 П. 8.5 ПОТЭЭ. Не имеются, в перечне 

работ в порядке текущей эксплуатации, 

указания о порядке учета работ, вы-

полняемых в порядке текущей эксплу-

атации (уведомление вышестоящего 

оперативного персонала о месте и ха-

рактере работы, ее начале и окончании, 

оформлении работы записью в опера-

тивном журнале) 

08.10.2018 выполнено 

29 П. 1.4.25  ПТЭЭП. Пройти внеочеред-

ную проверку знаний в комиссии Ро-

стехнадзора ответственному за элек-

трохозяйство и его заместителю. 

08.10.2018 выполнено 
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